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项目背景

顺德区第三人民医院HIS系统是医院医疗系统的核心组成部分，医院大多数的业务均需要通过HIS相关系统进行处理。且科室和HIS系统密切相关，临床业科室的新需求提出、日常系统维护、国家医改政策的变化、第三方系统的不断接入、政府的项目以及政策性接口，均需要提供相应的接口开发等服务，故需要HIS相关系统供应商提供持续不断的维护服务。以支持医院的业务的顺利开展。
服务内容

	序号
	建设内容
	预算
	服务期限
	备注

	1
	HIS、EMR系统驻场运维服务
	\
	1年
	包含不少于1人驻场服务；


	2
	HIS、EMR系统接口开发服务
	\
	1年
	含各类政策性接口 、第三方系统接口（集成平台接口除外）。

	总预算：110万元


服务要求
服务内容要求
具体技术要求：
提供1人/年的驻场服务和核心HIS系统接口开发服务。
服务地点：
顺德区第三人民医院
服务内容要求
供应商应根据采购人提出的需求进行服务，完善核心信息系统的功能，以及与系统的相关接口开发工作等。具体维护内容如下：
完善HIS、EMR系统信息系统的功能，以及与系统的相关接口的开发、维护工作，优化各系统性能,保证系统的高性能运转。
系统BUG修正维护；
系统各功能模块适应性维护，对甲方提出的新增功能或功能调整需求，由软件开发工程师进行开发，双方认真测试，协调更新升级。
4.医院收到的政策性需求的优化、开发、测试工作, 由软件开发工程师进行开发，双方认真测试，协调更新升级。
5.医院收到的卫计委及政府部门政策性需求的优化、开发、测试工作,由软件开发工程师进行开发，双方认真测试，协调更新升级。
     5.配合医院新增系统的使用（不包含集成平台的接口），东软现有系统配合做接口的方案确认、开发、测试工作, 经由软件开发工程师进行开发，双方认真测试，协调更新升级。
6、对于乙方所完成的某一项或某几项技术服务，甲方应在服务完成后的当日或下一个工作日签署服务内容确认表，对乙方的服务进行验收确认。
服务范围如下：
1、日常维护：

（1）稳定运行保障：制定和调整系统检查和维护方案，保证在用各系统及其功能的完整及正确性，能承受不断增加的业务和数据压力，保证系统运行的高效、稳定。

（2）系统错误修复：系统在使用过程中发现的错误，在1个工作日完成修复，特殊情况除外。

（3）系统数据修复：系统使用过程中，因用户误操作等原因导致的数据错误，查明原因和进行数据修复。在1个工作日完成修复，特殊情况除外。

（4）实施培训：负责因各种原因变化增加的项目实施和人员培训工作。

2、修改调整：

根据采购人的要求改进或扩充信息系统使其更完善、适应环境的变化，以及与第三方软件的接口集成，并将这些修改调整加以实施、培训、后续服务。

（1）支持为达到符合政府规范、要求所必须进行的修改。

（2）在系统结构允许的范围内，根据采购人管理和业务变化做出必要的流程变更、功能新增、调整和修改，执行和实施信息系统软件升级。

（3）维护期内，信息系统应适应支撑系统软件（包括服务器端、客户端），如操作系统、数据库系统、浏览器等发生改变而做相应的调整。

（4）维护期内，对维护范围内的系统、在系统结构允许范围内，采购人设备需要集成到所维护的信息系统中时，负责完成相应的接口开发工作，牵涉第三方接口开发，相关费用由供应商与第三方公司沟通确定。

（5）协助医院在后台统计数据。

服务方式要求
1、供应商应成立专门的项目组开展工作，指派专人驻场服务，按时完成工作内容。
2、供应商应以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。
服务地点和时间要求
1、服务地点：顺德区第三人民医院 

2、日常维护响应：
（1）正常工作时间：上午8时00分至下午17时30分（12时至2时30分午休），由甲方信息科人员负责考勤，并将考勤作为向乙方季度支付的依据之一。
（2）非工作期间，信息系统故障响应时间不超过4小时；如需到达现场，时间不超过8小时。

（3）在面对紧急项目时，不排除有加班的要求。投标人驻场人员需根据医院安排配合加班。

驻场人员要求
1、驻场人员数量：供应商需向采购人提供不少于1人的驻场服务。

2、驻场人员经验：具有2年或以上HIS系统程序开发和维护经验。
3、驻场人员管理：供应商驻场人员应服从甲方的管理和安排供应商不得随意更换驻场人员，如需更换，供应商需提早一个月向甲方提交书面申请，经采购人确认并同意后方可更换。

文档要求
因维护过程中会涉及信息系统的修改和完善，乙方需要提供接口文档、需求说明书、用户操作手册、测试报告、数据结构说明书。

技术要求

1、支持window server2003/2008 R2 64bit或者linux server 5.0以上 64bit操作系统。
2、数据库要求Oracle11G或以上（暂时支持SQL Server 2008）。
3、系统在升级前必须向采购人提供服务器配置的要求说明，对所列出配置要求要说明原因（提供配置说明）。
4、支持客户端的自动更新，且能检测版本号，确保更新成功。
验收要求

一、验收时间：每服务周期结束前，(自本合同签订之日起，半年为一服务周期），由供应商向采购人提交申请验收。 

二、验收人员：双方相关人员。

三、验收标准：

1、日常维护、系统集成的验收：乙方提供维护记录（系统错误修复、系统数据修复、系统集成）经甲方审核确认后验收。

2、以双方共同确定的需求确认书为验收标准。

3、以提出需求的临床科室，对完成的需求签字确认作为验收方法。

如采购人对供应商某次提供服务的质量有异议，须在供应商提供当次服务后的七个工作日内以书面方式向供应商提出，供应商将根据合同要求进行整改。如果采购人在上述期限内未就供应商服务质量提出书面异议，则视为供应商提供的服务符合合同要求。
四、验收方式：供应商向采购人提交正式验收申请书和相应文档记录，采购人收到供应商验收申请后七个工作日内组织验收。逾期验收，视为验收合格。

五、验收地点：顺德区第三人民医院

六、双方约定：双方同意，任何一方以非正当理由拖延验收，将承担相应责任。
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